
ID CAMPIONE DATA COMUNE ZdF PARAMETRI E.COLI COLIFORMI CONTA COLONIE COLORE TORBIDITA' SAPORE ODORE pH CONDUTTIVITA' cloro residuo
REGISTRI RQTI METODO colilert colilert conta su terreno

Unità di misura N°/ml NTU Unità pH μS cm-1 a 20°C mg/l

LIMITI assenti assenti 100 N°/ml

Accettabile per i 
consumatori e senza 
variazioni anomale

Accettabile per i 
consumatori e

senza variazioni
anomale (<4 NTU)

Accettabile per i 
consumatori e 
senza variazioni 
anomale

Accettabile per i 
consumatori e 
senza variazioni 
anomale

6,5 ÷ 9,5 2500 Valore min 0,2 mg/L consigliato

CA01/2021 22/03/2021 DEGO ZdF-D1 0 0 2 apcvva 0,14 apcvva apcvva 8,12 187 0,19
CA02/2021 22/03/2021 DEGO ZdF-D2 0 0 2 apcvva 0,08 apcvva apcvva 8,22 282 0,09
CA03/2021 22/03/2021 DEGO ZdF-D3 0 0 1 apcvva 0,4 apcvva apcvva 7,80 523 0,39
CA04/2021 22/03/2021 DEGO ZdF-D4 0 12 64 apcvva 0,14 apcvva apcvva 7,40 643 0,01
CA05/2021 22/03/2021 DEGO ZdF-D5 0 0 30 apcvva 0,12 apcvva apcvva 7,42 803 0,08
CA06/2021 22/03/2021 PIANA CRIXIA ZdF-P1 0 0 1 apcvva 0,04 apcvva apcvva 7,82 225 0,37
CA07/2021 23/03/2021 CARCARE ZdF-CA1 0 0 0 apcvva 0,24 apcvva apcvva 7,98 585 0,18
CA08/2021 23/03/2021 CARCARE ZdF-CA2 0 0 2 apcvva 0,01 apcvva apcvva 7,65 359 0,25
CA09/2021 23/03/2021 COSSERIA ZdF-CO1 0 0 1 apcvva 0,03 apcvva apcvva 7,94 175 0,24
CA10/2021 23/03/2021 ROCCAVIGNALE ZdF-R4 0 0 0 apcvva 0,01 apcvva apcvva 7,63 387 0,08
CA11/2021 29/03/2021 MALLARE ZdF-M1 0 0 0 apcvva 0,01 apcvva apcvva 8,36 89,6 0,07
CA12/2021


